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1 Указания по технике безопасности 

1.1 Общие сведения 

Настоящая инструкция по эксплуата-
ции содержит основные и обязатель-
ные к соблюдению указания по уста-
новке, эксплуатации и обслуживанию 
прибора. Пользователь, а также 

уполномоченный квалифицированный персонал 
должны непременно ознакомиться с ней перед 
монтажом и вводом в эксплуатацию.  

Настоящая инструкция по эксплуатации являет-
ся неотъемлемой частью изделия, и поэтому 
она должна храниться в непосредственной бли-
зости от прибора, доступная в любое время для 
уполномоченного квалифицированного персо-
нала. 

Нижеприведенные разделы, особенно указания 
по монтажу, вводу в эксплуатацию и техниче-
скому обслуживанию, содержат важные указа-
ния по технике безопасности, несоблюдение ко-
торых может привести к опасности для людей, 
животных, окружающей среды и предметов. 

1.2 Квалификация персонала 

Прибор может устанавливаться и вводиться в 
эксплуатацию только специалистами, которые 
знакомы с монтажом и вводом в эксплуатацию 
данных устройств. 

Специалисты являются лицами, которые на ос-
новании своей профессиональной подготовки, 
своих знаний и опыта, а также знаний надлежа-
щих норм, могут оценивать возложенную на них 
работу и распознавать возможные риски. 

1.3 Опасности в случае несоблюдения 
указаний по технике безопасности 

Несоблюдение данных указаний по технике без-
опасности, предполагаемой цели применения 
или граничных значений, приведенных в техни-
ческих характеристиках прибора, может приве-
сти к опасности или нанесению ущерба людям, 
окружающей среде или самому прибору.  

В таком случае претензии на возмещение убыт-
ков к производителю исключены. 

1.4 Указания по технике безопасности 
для пользователя и оператора 

Следует соблюдать указания по технике безопас-
ности для надлежащей эксплуатации прибора. 
Пользователь должен предоставить их соответ-
ствующему персоналу, занимающемуся монта-
жом, техническим обслуживанием, проверкой и 
эксплуатацией.  

Опасность от электрической энергии, высвобож-
дения энергии от носителей, вытекающей жидко-
сти и т.д. вследствие ненадлежащего подключе-
ния прибора должна быть исключена. Подробная 
информация об этом приведена в соответствую-
щих национальных, а также международных спра-
вочных пособиях. 

В Германии это DIN EN, UVV, а также профильные 
сферы применения DVGW-, Ex-, GL-, и т. д., ди-
рективы VDE и нормы региональных организаций 
по электроснабжению. 

 Инструкция по эксплуатации 

 

DE45 
Цифровое дифференциальное реле давле-
ния/измерительный преобразователь перепада дав-
ления 
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1.5 Недопустимая переналадка 

Переналадка или другие подобные технические 
усовершенствования прибора со стороны поль-
зователя не разрешены. Это также относится к 
монтажу запчастей. Возможные переналад-
ки/изменения должны выполняться только фир-
мой Fischer Mess- und Regeltechnik GmbH. 

1.6 Недопустимые режимы эксплуата-
ции 

Эксплуатационная безопасность прибора обес-
печивается только в случае использования по 
назначению. Конструкция прибора должна соот-
ветствовать рабочим средам, применяемым в 
установке. Нельзя превышать граничные значе-
ния, приведенные в технических характеристи-
ках. 

1.7 Ответственный подход к безопас-
ности при техобслуживании и мон-
таже 

Следует соблюдать указания по технике без-
опасности, существующие национальные нормы 
по предотвращению несчастных случаев и внут-
ренние правила проведения работ, эксплуата-
ции и технике безопасности пользователя, при-
веденные в настоящей инструкции по эксплуа-
тации.  

Пользователь несет ответственность за то, что-
бы все предписанные работы по техническому 
обслуживанию, осмотру, монтажу производи-
лись уполномоченным и квалифицированным 
персоналом. 

1.8 Пояснение символов 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
… указывает на возможную опас-
ную ситуацию, игнорирование кото-
рой может поставить под опасность 
людей, животных, окружающую 
среду и предметы. 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ! 
… подчеркивает важную информа-
цию по эффективной и беспрепят-
ственной эксплуатации. 

  

 

СОВЕТ! 
… дает полезные рекомендации, 
необязательно необходимые для 
работы в определенных ситуациях, 
но которые могут пригодиться. 

  

2 Цель применения 

Индикатор и реле для определения перепада 
давления в газообразных средах. Прибор сле-
дует использовать только для случаев примене-
ния, согласованных между изготовителем и 
пользователем. 

3 Описание изделия и принципа 
действия 

3.1 Функциональная схема 

 

3.2 Конструкция и принцип работы 

Основу этого реле составляет пьезорезистор-
ный чувствительный элемент, пригодный для 
измерения избыточного давления, пониженного 
давления и перепада давления. Сравниваемые 
давления действуют непосредственно на крем-
ниевую мембрану, оснащенную пьезорезисто-
рами. При равенстве давления измерительная 
мембрана находится в состоянии покоя. При пе-
репаде давления на измерительной мембране 
возникает усилие, которое вызывает ее откло-
нение в сторону низкого давления. Это отклоне-
ние вызывает изменение сопротивления, кото-
рое анализируется электронным блоком, встро-
енным в прибор, и преобразуется в индикацию, 
коммутационные контакты и выходной сигнал. 

4 Монтаж и установка 

Прибор предусмотрен для монтажа на плоской 
монтажной панели. Для прикручивания к мон-
тажной панели на задней стенке прибора име-
ются четыре монтажных отверстия для самона-
резающих винтов 3,5 мм. 

Опционально прибор может поставляться с пла-
стиной для настенного монтажа (см. маркировку 
заказа). 

На заводе-изготовителе прибор юстирован для 
вертикального положения при монтаже, однако 
положение может быть любым. При положени-
ях, отличных от вертикального, нулевой сигнал 
можно откорректировать с помощью встроенной 
регулировки нулевой точки (см. 5.3.3). 

Степень защиты корпуса IP65 гарантируется 
только в том случае, если используется подхо-
дящий соединительный провод.  

Если предусмотрено наружное применение при-
бора, то для длительной защиты пленочной 
клавиатуры от УФ-излучения, а также в качестве 
меры защиты от длительного дождя и занесения 
снегом мы рекомендуем использовать подходя-
щий защитный корпус или по крайней мере за-
щитный козырек достаточного размера. 
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4.1 Техническое подключение 

• Выполняется только авторизованными и 
квалифицированными специалистами. 

• При подключении прибора в линиях должно 
быть сброшено давление. 

• С помощью специальных мер прибор следу-
ет защитить от скачков давления. 

• Учитывать пригодность прибора для исполь-
зования в измеряемых средах. 

• Перед вводом в эксплуатацию необходимо 
проверить герметичность соединительных 
напорных линий. 

• Соблюдать максимальные значения давле-
ния. 

• Не продувать подключения напорных линий. 

Подключения напорных линий обозначены на 
приборе символами () и (). При измерения пе-
репада давления высокое давление подключа-
ется к стороне (), низкое давление - к стороне 
() прибора. 

Линии для измерения давления необходимо 
прокладывать с наклоном, чтобы, например, при 
измерении жидкостей не могли образоваться 
воздушные мешки , а при измерении газов - во-
дяные мешки. Если необходимый наклон нельзя 
обеспечить, то в подходящих местах следует 
установить водо- или воздухоотделитель.  

Линии для измерения давления следует прокла-
дывать наикратчайшим путем и без сильных из-
гибов, чтобы избежать нарушающих работу за-
держек. 

Если при вводе в эксплуатацию линии 
для измерения давления уже нахо-
дятся под давлением, то проверку и 
юстировку нулевой точки выполнить 

нельзя. В этих случаях прибор сначала следует 
подключить только электрически, без подсоеди-
нения линий для измерения давления. 

4.2 Электрическое подключение 

• Выполняется только авторизованными и 
квалифицированными специалистами. 

• Электрическое подключение прибора долж-
но выполняться согласно соответствующим 
инструкциям VDE и местных организаций по 
электроснабжению. 

• Перед электрическим подключением отсо-
единить установку. 

• Предварительно включить согласованные с 
условиями потребления предохранители. 

Штекер 1: Питание и аналоговый сигнал 

 

Штекер 2: Коммутационные выходы 

 

Номинальное напряжение питания и допусти-
мый диапазон указаны в технических характери-
стиках. 

Допустимая нагрузка/полное сопротивление 
нагрузки для сигнального выхода указано в тех-
нических характеристиках. 

Вывод "Земля сигнала" соединен внутри с "зем-
лей" питания. Он используется только в каче-
стве соединения с "землей" для выходного сиг-
нала. Благодаря этому выходной сигнал защи-
щен от помех в линиях питания. 

4.3 Цветная-маркировка в соответ-
ствии VDE и IEC  

цвет 
DIN 

47002 
IEC 

60757 
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5 Ввод в эксплуатацию 

Необходимым условием для ввода в эксплуата-
цию является правильный монтаж всех электри-
ческих проводов питания и измерительных ли-
ний. Все соединительные линии должны быть 
проложены таким образом, чтобы на прибор не 
действовали никакие механические силы. 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо про-
верить герметичность соединительных напор-
ных линий. 

5.1 Индикация 

 

 

 

 

 

• В нормальном режиме работы текущее зна-
чение перепада давления отображается на 
3½-разрядном индикаторе с СИД.  

• Справа от индикатора подсвечивается вы-
бранная единица измерения.  

 Единицы, показанные на рисунке, могут от-
личаться от фактического исполнения.  

• Выше индикатора два светодиода  и  по-
казывают состояние коммутационных выхо-
дов. Как только закрывается выключатель, 
загорается соответствующий СИД. 

5.2 Кнопки управления 

Кнопки управления выполняют следующие 
функции: 

ÿ 
Вниз по меню 
Уменьшить значение 

û Кнопка Enter 

þ 
Вверх по меню 
Увеличить значение 

5.3 Конфигурация 

При вводе в эксплуатацию существует множе-
ство возможностей настройки для оптимального 
согласования прибора с местом и задачей из-
мерений. В этом разделе последовательно опи-
сываются эти возможности. 

В зависимости от фактического исполнения 
прибора

1
 некоторые пункты меню недоступны. 

Например, все функции характеристики в меню 
выключены, если в приборе нет сигнального вы-
хода. 

Комплексная настройка прибора мо-
жет быть удобно выполнена на ПК 
через ПК-адаптер. Там все парамет-
ры видны и доступны. Кроме того, 

полную конфигурацию можно загрузить, сохра-
нить и сделать контрольную распечатку. Допол-
нительная информация по этой программе при-
ведена в документации к программе (см. допол-
нительное оборудование). 

5.3.1 Общие характеристики 

Включить прибор в электросеть и убедиться в 
том, что сначала он не находится под давлени-
ем (при необходимости отсоединить соедини-
тельные напорные линии). 

Для задания параметров необходимо действо-
вать следующим образом: 

• Нажать кнопку Enter û для перехода в меню. 
На индикаторе появится ESc. 

• Для выбора параметра из списка использо-
вать кнопки со стрелками ÿþ. 

• Нажать кнопку Enter û для вызова парамет-
ра. 

• Для ввода нужного значения использовать 
кнопки со стрелками ÿþ. 

• Нажать кнопку Enter û для подтверждения 
введенного значения. 

После задания всех параметров выйти из меню 
следующим образом:

2
 

• С помощью кнопок со стрелками ÿþ устано-
вить параметр ESc. Он находится как в нача-
ле, так и в конце списка параметров. 

• Нажать кнопку Enter û для выхода из меню. 

5.3.2 Выбор единицы измерения давления 

Сначала следует выбрать нужную единицу из-
мерения давления. Действительная в данный 
момент единица измерения подсвечивается 
справа от цифрового индикатора. Для настройки 
следует нажать среднюю кнопку û, после чего с 
помощью правой кнопки þ найти параметр Ein. 
Снова нажать û и после этого с помощью þ или 
ÿ изменить отображенное значение.  

1 = выше 
2 = центр 
3 = ниже 

                                                      
1
 Это касается сигнала измерительного преобразователя, 

выхода по напряжению, выхода по току и т. д. 

2
 Установленные значения параметров действительны толь-

ко при выходе из меню через параметр ESc. 

Коммутацион-
ный выход 1  

Коммутационный 
выход 2  

3½-разрядный индикатор с СИД 

Кнопки управления Единица измерения 
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После выбора сохранить значение кнопкой û и 
на индикаторе снова появится Ein. 

В заключение выйти из режима настройки. 
Нажимать ÿ, пока не появится ESc, и затем 
нажать û. Теперь на индикаторе снова отобра-
жается мгновенное значение давления. Справа 
от него должна подсвечиваться правильная 
единица измерения. 

Емкость индикатора ограничена 
±1999. Поэтому в отдельных случаях 
нельзя выбрать некоторые из предва-
рительно заданных единиц измерения 

давления. 

5.3.3 Проверка и юстировка нулевой точки 

Убедиться в том, что прибор не находится под 
давлением (при необходимости отсоединить со-
единительные напорные линии). 

Если прибор не показывает точно ноль, пара-
метр Of1 позволяет оператору настроить изме-
ряемую величину точно на ноль. Для этого под 
OF1 необходимо установить отображенную изме-
ряемую величину на ноль. 

После такой балансировки нулевой точки можно 
снова подсоединить соединительные напорные 
линии. 

5.3.4 Демпфирование и стабилизация ну-
левой точки 

Если сразу или во время работы выявлено, что 
индикация давления нестабильна, то индикацию 
(и выходной сигнал) можно стабилизировать с 
помощью параметров DAM и NP. 

По своему действию параметр DAM соответству-
ет капиллярному дросселю. Однако он действу-
ет только на индикацию, выходной сигнал и точ-
ки переключения, но не действует на собственно 
измерительную ячейку. С помощью этого пара-
метра можно установить время реагирования на 
скачки давления. Диапазон изменения величины 
от 0,0 до 100,0 с.  

При максимальном демпфировании 
проходит больше 2 минут, пока после 
скачка с номинального давления (100 
%) до нуля индикатор тоже покажет 

ноль. 

Во многих случаях при нормальном режиме ра-
боты нестабильная индикация не мешает, если 
ожидают значения давления (перепада), равно-
го нулю.  

Именно для этого используется параметр NP. 
Его значение определяет диапазон измеряемой 
величины возле нуля. Внутри этого диапазона 
измеряемая величина устанавливается на ноль. 

 

 Пример: 
Для NP задано значение 0,08 мбар

3
. В этом 

случае все значения давления, лежащие 
внутри диапазона от -0,08 мбар до +0,08 
мбар, устанавливаются на ноль. Если дав-
ление выходит за пределы этого диапазона, 
то на индикаторе перестает отображаться 
ноль. Однако значение давления и его инди-
кация не совпадают друг с другом на сто 
процентов. Измеренное значение давления 
и показание индикатора начинают совпадать 
только после удвоенного значения, то есть 
начиная с 0,16 мбар. 

5.3.5 Настройка выходного сигнала 

Выходной сигнал измерительного преобразова-
теля в первую очередь зависит от измеряемого 
давления. Однако существует возможность со-
гласовать выходной сигнал с потребностями 
пользователя в широком диапазоне.  

Однако неизменными остаются ос-
новной диапазон измерения (см. ти-
повую табличку) и вид выходного 
сигнала (напряжение или ток). 

Параметры MA (Начало диапазона измерения) и 
ME (конец диапазона измерения) определяют 
границы, в пределах которых может измениться 
выходной сигнал. Оба значения регулируются в 
пределах всего основного диапазона измерения. 
Установленные значения всегда относятся к 
давлению, выраженному в действительных в 
данный момент единицах измерения, и пересчи-
тываются при изменении единицы измерения.  

Установленные значения сигнала для MA и ME 
изменить нельзя (см. типовую табличку, напри-
мер, 0...10 В или 4...20 мА). 

Если MAME, это соответствует возрастающей 
характеристике. При увеличении давления вы-
ходной сигнал возрастает.  

Если MA>ME , это соответствует ниспадающей ха-
рактеристике; при увеличении давления выход-
ной сигнал снижается. 

Разность между обоими значениями MA и ME 
должна составлять не менее 25 % от основного 
диапазона измерения. Большее расширение 
прибор не разрешает. При вводе неправильных 
данных для диапазона выйти из меню нельзя. 

 Пример: 
Для основного диапазона измерения 400 Па 
должно действовать следующее: me – ma 
100 Па. 

5.3.6 Предельные значения выходного 
сигнала (Namur) 

Три параметра oG1, oG2 и oEr задают независимо 
от давления предельные значения выходного 
тока или напряжения, за которые выходить 
нельзя.  

 

                                                      
3
 0,08 мбар ≙ 8 Па 
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Эти предельные значения имеют пре-
имущество перед диапазоном, задан-
ным параметрами MA и ME. В основном 
они служат для того, чтобы подавлять 

сообщения об ошибках в следующих установках 
при кратковременном превышении диапазона 
измерения.  

С помощью параметра oG1 задается предельное 
значение минимального выходного сигнала. Вы-
ходной сигнал не может быть меньше этого зна-
чения. Как правило, этот параметр имеет смысл 
только для приборов с выходным сигналом 
4...20 мА, поскольку в таких приборах значения 
меньше 3,8 мА зачастую расцениваются как сиг-
нал ошибки.  

С помощью параметра OG2 задается предельное 
значение максимального выходного сигнала. 
Выходной сигнал не должен превышать это зна-
чение. Этот параметр можно задавать для всех 
выходов (по напряжению и по току), чтобы огра-
ничить максимальное значение, например, на 
уровне 10,2 В. 

С помощью параметра oer задается значение 
сигнала ошибки. Значение, задаваемое пара-
метром oEr, выводится как выходной сигнал в 
том случае, если прибор выявил внутреннюю 
ошибку и больше не может корректно работать. 
Правда, не все возможные ошибки и дефекты 
прибор может распознать самостоятельно. 

Если установить oG1 = OG2 = 0, предельные зна-
чения выходного сигнала больше не проверяют-
ся. 

Если установить параметр oG1 на 
максимальное значение (11 В или 21 
мА), то с помощью OG2 можно любым 
образом изменять выходной сигнал 

от нуля до максимального значения независимо 
от давления. Выходить из пункта меню не обя-
зательно, выход выполняется непосредственно. 
После этого прибор можно эксплуатировать как 
датчик сигнала и простым способом проверять 
последующую обработку сигнала. 

5.3.7 Характеристическая функция F 

В некоторых случаях измеренное давление яв-
ляется лишь косвенной мерой собственно изме-
ряемой величины. Два типичных примеры - из-
мерение расхода через диафрагму или опреде-
ление уровня заполнения по измерению гидро-
статического давления. В этих случаях может 
понадобиться таким образом изменить выход-
ной сигнал измерительного преобразователя с 
помощью нелинейной характеристики, чтобы 
для последующей обработки собственно изме-
ряемой величины получить линейный пропорци-
ональный сигнал (например, объем в м³ или 
объемный поток в см³/с и т. д.). 

Параметр F позволяет выбрать один из следую-
щих вариантов: 

 

 

F  

0 линейная характеристика (стандартная) 
1 извлечение корня 
2 горизонтальный цилиндрический бак 
3...30 таблица опорных точек 

с 3...30 парами значений 

Если значение F изменить, программа составля-
ет новую таблицу. Все предыдущие табличные 
значения будут утеряны и заменены новыми ли-
нейными записями. 

Таблицы от типа F = 0 до F = 2 невидимы. В этом 
случае для расчета таблицы используются 
внутренние значения. Эти значения изменить 
нельзя. 

При F = 3...30 можно повлиять только на 1...28 
промежуточных значений (см. 5.3.8). Доступ к 
начальному и конечному значению можно полу-
чить только с помощью параметров MA и ME.  

При изменении параметров MA и ME 
таблица стирается и устанавливается 
F = 0. 

Для начала диапазона измерения (MA) 
выводится значение, равное 0 % от выходного 
сигнала (например, 0 мА). 

Для конца диапазона измерения (ME) выводится 
значение, равное 100 % от выходного сигнала 
(например, 20 мА). 

5.3.8 Вход в меню LIN 

Если значение F больше или равно 3, существу-
ет подменю LIn. Здесь можно обратиться ко всем 
табличным значениям за исключением начала 
(MA) и конца (ME) таблицы.  

Это меню имеет свою собственную точку входа 
и выхода, которая представляется с помощью 
End. Таблица сохраняется только в том случае, 
если в этом месте снова перейти в главное ме-
ню, то есть если с помощью кнопки û снова пе-
рейти к параметру LIN.  

Если таблица построена неправильно, в этом 
месте появляется сообщение об ошибке Err, и 
выйти из подменю нельзя. 

Таблица состоит из 3...30 пар значений. В при-
боре с выходом по току первая пара значений 
выглядит следующим образом: {I01|P01}

4
. Первое 

значение I01 определяет уровень выходного сиг-
нала. Второе значение P01определяет, при каком 
давлении должен быть выдан выходной сигнал.  

После этого следует пара значений {I02|P02}... 
{I30|P30}. 

Ввод или изменение табличных значений с по-
мощью пленочной клавиатуры очень утомите-
лен и изобилует ошибками. Он является только 
вынужденным решением на случай, когда до-
ступ к ПК-адаптеру невозможен. 

Таблица составлена правильно, если для всех 
значений сигнала действует правило: каждое 
следующее значение больше предыдущего. Для 

                                                      
4
 При выходе по напряжению: {u01|P01}... {u30|P30}. 
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значений давления, соответственно, каждое 
следующее значение должно быть больше (воз-
растающая характеристика) или меньше (ниспа-
дающая характеристика) предыдущего. Переход 
от возрастающей характеристики к ниспадаю-
щей или наоборот не допускается. 

5.3.9 Точки переключения 

Оба коммутационных выхода  конфигуриру-
ются четырьмя параметрами.  

Функция коммутационного выхода  определя-
ется параметрами R1A, R1E, R1D и R1F.  

Функция коммутационного выхода  определя-
ется параметрами R2A, R2E, R2D и R2F. 

R1A задает точку выключения, R1E - точку включе-
ния коммутационного выхода 1. Значения зада-
ются в соответствующих единицах измерения 
(отображается справа). 

Вместе оба параметра R1A und R1E определяют 
функцию включения коммутационного выхода 1:  

Если R1A меньше R1E, то выход включается, когда 
измеряемая величина превышает R1E. Он снова 
выключается только тогда, когда измеряемая 
величина становится меньше R1A (функция ги-
стерезиса). 

Если R1A и R1E равны, то выход включается, когда 
измеряемая величина превышает R1E, и выклю-
чается, когда измеряемая величина становится 
меньше 1A.  

Если R1A больше R1E, то выход включается, если 
R1E< измеряемая величина <R1A (функция окна). 

Оба параметра можно независимо задать по 
всему диапазону измерения. 

При изменении единицы измерения точки пере-
ключения пересчитываются соответствующим 
образом. При этом из-за ошибки округления мо-
жет возникнуть расхождение в последнем знаке. 

R1D позволяет задержать реакцию коммутацион-
ного выхода 1 на время от 0,0 до 100,0 с. Это 
значение действует одинаково для включения и 
выключения. 

R1F реверсирует функцию коммутационного вы-
хода. Если значение = 1, коммутационный выход 
работает как замыкающий контакт (нормально-
разомкнутый, NO), если значение = 2, коммута-
ционный выход работает как размыкающий кон-
такт (нормально-замкнутый, NC). 

5.3.10 Пароль 

Последний пункт меню -P- служит для ввода па-
роля. В качестве пароля можно выбрать число 
от 001 до 999. Значение 000 отменяет функцию 
пароля. 

Если пароль был задан, то после ESc и û появ-
ляется текст PAS и с помощью û и þ,ÿ необхо-
димо ввести правильное число. После этого 
обеспечивается доступ ко всем другим пунктам 
меню. В случае ошибки индикация возвращает-
ся к началу меню ESc. 

 

 

Забытый пароль можно удалить толь-
ко с помощью специалистов фирмы-
изготовителя или переписать, ис-
пользуя ПК-адаптер. 

5.3.11 Опции дисплея 

Параметр D0 позволяет стабилизировать инди-
кацию, если измеряемая величина сильно ко-
леблется. Эта функция фильтра аналогична 
функции dAM, однако она действует только на 
индикацию и не действует на выходной сигнал. 
При D0 = -1 можно только управлять точкой пе-
реключения СИД. При D0 = -2 они выключаются. 

5.3.12 Возврат к стандартным значениям 

Функция res позволяет вернуть все настройки к 
стандартным значениям. Стандартные значения 
можно задать только через интерфейс к ПК.  

5.3.13 Произвольная единица измерения 

Если прибор рассчитан на "произвольную" тре-
тью единицу измерения (символ на пленочной 
клавиатуре: ), то с помощью параметров MAF, 
MEF и dPF можно изменять масштаб индикации 
произвольным способом. 

Диапазон измерения, заданный параметрами MA 
и ME, пересчитывается на MAF и MEF. При этом 
также учитывается табличная функция (F). Зна-
чение dPF определяет положение десятичной 
точки. 

5.4 Обзор параметров 

После включения прибор в течение некоторого 
времени показывает номер версии программно-
го обеспечения, а затем переходит в нормаль-
ный режим работы. При нажатии средней кнопки 
û пленочной клавиатуры вызывается меню па-
раметров. На индикаторе появляется текст ESc. 
При нажатии правой кнопки þ можно выбрать 
серию параметров, описанных ниже:  

Указание: 
В зависимости от исполнения прибо-
ра отдельные параметры недоступны, 
если прибор не имеет этой функции.  

PAS Ввод пароля 
(появляется только при активном па-
роле), диапазон значений 000...999 
000 = деактивирован 

DAM Демпфирование 
(Время переходной характеристики 
T90), 
диапазон значений 0,0...100,0 с 

d0 Демпфирование дисплея 
Диапазон значений -2...0...100.  
-2 = дисплей выкл., точка переключе-
ния СИД выкл. 
-1 = дисплей выкл., точка переключе-
ния СИД вкл. 
0 = дисплей вкл.,точка переключения 
СИД вкл. 
1...100 демпфирование дисплея 
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R1A Точка выключения 
коммутационного выхода  

R1E Точка включения 
коммутационного выхода  

R1D Задержка включения 
коммутационного выхода  
диапазон значений от 0,0 до 100,0 с.  
Это значение действует одинаково 
для включения и выключения. 

R1F Функция включения 
коммутационного выхода  
диапазон значений 1,2 
1 = коммутационный выход как замы-
кающий контакт (нормально-
разомкнутый, NO), 2 = коммутацион-
ный выход как размыкающий контакт 
(нормально-замкнутый, NC). 

R2A Точка выключения 
коммутационного выхода  

R2E Точка включения 
коммутационного выхода  

R2D Задержка включения 
коммутационного выхода  
диапазон значений от 0,0 до 100,0 с.  
Это значение действует одинаково 
для включения и выключения. 

R2F Функция включения 
коммутационного выхода  
диапазон значений 1,2 
1 = коммутационный выход как замы-
кающий контакт (нормально-
разомкнутый, NO), 2 = коммутацион-
ный выход как размыкающий контакт 
(нормально-замкнутый, NC). 

eiN Единица измерения диапазона из-
мерения 
Диапазон значений 1,2,3 
Выбранная единица измерения вы-
свечивается справа от индикации. 
Переключить единицу измерения про-
извольным образом можно не в каж-
дом диапазоне измерения. Соответ-
ствующую единицу измерения можно 
выбрать только в том случае, если ею 
может быть осмысленно представлен 
основной диапазон измерения 

MA Начало диапазона измерения 
Задается измеряемая величина, при 
которой выходной сигнал минимален.  
(Например: 0 В, 0 мА или 4 мА). 

ME Конец диапазона измерения 
Задается измеряемая величина, при 
которой выходной сигнал максимален. 
(Например: 10 В или 20 мА). 

nP Стабилизация нулевой точки 
Диапазон величин от 0 до ⅓ основно-
го диапазона измерения. Величина 
действует симметрично относительно 
реальной нулевой точки. 

Dpf Произвольная единица измерения 
Положение десятичной точки 

maf Произвольная единица измерения 
Начало диапазона измерения (инди-
кация) 

mef Произвольная единица измерения 
Конец диапазона измерения (индика-
ция) 

Of1 Коррекция смещения для измери-
тельного входа 1 
Диапазон значения -⅓ диапазона из-
мерения...0... +⅓ диапазона измере-
ния 

F Характеристическая функция 
Диапазон значений 0...30 
0 = линейная, 
1 = извлечение корня, 
2 = горизонтальный цилиндрический 
бак 
3...30 = таблица 

lIn Вход в меню 
Подменю обработки таблицы 
Если F < 3, этот пункт меню выклю-
чен. 

oG1 Предельное значение 
Минимальный выходной сигнал 

OG2 Предельное значение 
Максимальный выходной сигнал 

OEr Сигнал ошибки 
(выходной сигнал в случае ошибки) 

res Сброс 
Все параметры устанавливаются на 
стандартные значения (задание стан-
дартных значений с помощью ПК) 

 -P- Задание пароля 
Диапазон значений от 000 до 999 
Значение 000 означает отмену защи-
ты паролем. 
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6 Техобслуживание 

Прибор не требует технического обслуживания. 

Для обеспечения надежной работы и долгого 
срока службы прибора мы рекомендуем прово-
дить регулярные проверки прибора по следую-
щим пунктам: 

• Проверка индикации. 

• Проверка функции включения в сочетании с 
последующими компонентами. 

• Контроль герметичности соединительных 
напорных линий. 

• Контроль электрического подключения 
(клеммового соединения кабеля) 

Точные циклы проверки должны соответство-
вать условиям эксплуатации и окружающей сре-
ды. При совместной работе различных компо-
нентов следует также учитывать инструкции по 
эксплуатации всех приборов. 

7 Транспортировка 

Измерительный прибор следует защищать от 
резких толчков. Транспортировка должна произ-
водиться исключительно в специальной транс-
портной упаковке.  

8 Сервисное обслуживание 

Все неисправные или дефектные приборы сле-
дует отправлять непосредственно в наш сер-
висный центр. Поэтому мы просим согласовы-
вать все возвраты приборов с нашим отделом 
продаж.  

Остатки стандартных материалов 
внутри и снаружи демонтированных 
измерительных приборов могут пред-
ставлять опасность для людей, окру-

жающей среды и других устройств. Следует 
принимать достаточные меры предосторожно-
сти. При необходимости приборы нужно тща-
тельно очищать. 

9 Дополнительное оборудование 

• По дополнительному запросу набор кабелей 
со штекерными соединителями M12. 

• ПК-адаптер с ПО типа EU03.F300 

10 Утилизация 

Дружественный к окружающей среде ....  

Помогите защитить нашу окружаю-
щую среду и утилизировать исполь-
зуемые детали в соответствии с 
действующими нормами или ис-
пользовать их дальше. 
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11 Технические характеристики 

   + диапазон (0... ) ± диапазон 

Диапазон 
измерения 

 мбар 4 6 10 16 25 40 60 100 160 250 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 

 Па 

4
0
0
 

6
0
0
 

1
0
0
0
 

1
6
0
0
 

      2
5
0
 

4
0
0
 

6
0
0
 

1
0
0
 

1
6
0
0
 

    

 кПа 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 10,0 

Статическое 
рабочее 

давление 
макс. мбар 50 100 250 500 1500 50 100 250 500 

Давление 
разрыва 

 мбар 150 300 750 1500 3000 150 300 750 1500 

Отклонение 
характери-

стики
°) 

макс. 
% от диапа-
зона изме-

рения 
    1,0          1,0     

тип. 
% от диапа-
зона изме-

рения 
    0,5          0,5     

TK диапазо-
на, тип.°°)

 

макс. 
% от диапа-
зона изме-
рения/10K 

1,0   0,3    0,4 1,0 0,5   0,3     

тип. 
% от диапа-
зона изме-
рения/10K 

    0,3          0,3     

TK нулевой 
точки°°)

 

макс. 
% от диапа-
зона изме-
рения/10K 

1,0   0,4      1,0 0,5   0,4     

тип. 
% от диапа-
зона изме-
рения/10K 

    0,2          0,2     

°)
:  отклонение характеристики (нелинейность и гистерезис) при 25 °C, основной диапазон измерения (характеристика линейная, не 

растянутая) 

°°)
:  по отношению к основному диапазону измерения (не растянуто), область компенсации 0...60 °C 

  Общие характеристики 
 Допустимая температура 

окружающей среды 
-10... 70 °C 

 Допустимая температура 
среды 

-10... 70 °C 

 допустимая температура 
хранения 

-20... 70 °C 

 Степень защиты корпуса IP 65 согласно DIN EN 60529 
  Электрические характеристики 
 Номинальное напряжение 24 В перем./пост. тока 
 Допустимое рабочее 

напряжение Ub 
12... 32 В перем./пост. тока 

 Электрическое подключение Трехпроводное 
 Выходной сигнал 0... 20 мА, 4... 20 мА перем./пост. тока 0... 10 В пост. тока 
 Допустимое полное 

сопротивление нагрузки 
RL ≤ (Ub - 4 В) / 0,02 А (для Ub ≤ 26 В) 
RL ≤ 1100 Ом (для Ub> 26 В) 

RL ≥ 2 кОм (для Ub ≥ 15 В), 
RL ≥ 10 кОм (для Ub = 12...15 В) 

 Потребляемая мощность ок. 2Вт/ ВА 
 Индикация 3½-разрядный индикатор с СИД 
  Коммутационные контакты 
 

Контакты реле 
 

2 беспотенциальных контакта реле, программируемых как замыкающий (нормально-
разомкнутый, NO) или размыкающий (нормально-замкнутый, NC) контакт  
Umax = 32 В перем./пост. тока, Imax = 2 А, Pmax = 64 Вт/ВА 

 
Полупроводниковое реле 

 

2 беспотенциальных полупроводниковых реле (MOSFET), SPST-NO/NC, 
программируемых 
U = 3...32 В перем./пост. тока, Imax = 0,25 А, Pmax = 8 Вт/ВА, RON ≤ 4 Ом 

  Подключения 
 Техническое подключение Резьбовые шланговые соединения из Al на 6/4 мм или 8/6 мм 
 Электрическое подключение 

 
 

2 круглых штекерных соединителя M12 
Штекер 1 для питания и аналогового выходного сигнала (5-контактный, штырьковый) 
Штекер 2 для коммутационных контактов (4-контактный, штырьковый) 

  Материалы 
 Корпус Полиамид PA 6.6 
 Детали, соприкасающиеся со 

средой 
Кремний, ПВХ, алюминий, латунь 

  Монтаж 
 

 
Отверстия на задней стенке для крепления на монтажных панелях 
Комплект для монтажа на панели 
Настенный монтаж с помощью монтажной панели 
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11.1 Программирование 

Программирование выполняется с помощью пленочной клавиатуры с управлением в режиме меню, можно заблокировать паролем. 

 
Настройки 

Демпфирование 0,0... 100,0 с (время переходной характеристики 10/90 %) для сигнального выхода, 
отдельно для дисплея 

Коммутационный выход 1/2 Точка выключения, точка включения, время срабатывания (0... 100 с), функция 
(размыкающий/замыкающий контакт) 

Единица измерения диапазона 
измерения 

мбар/Па/"произвольная единица измерения", начальное значение, конечное значение 
и десятичная точка для "произвольной единицы измерения" 

Стабилизация нулевой точки 0... 1/3 основного диапазона измерения (1) 

Выходной сигнал Регулируемый любым образом в пределах основного диапазона измерения (2) 

Коррекция нулевой точки ± 1/3 основного диапазона измерения (3) 

Преобразование характеристики Линейная, извлечение корня, горизонтальный цил. бак, таблица с 3...30 опорными 
точками 

Пароль 001... 999 (000 = защита паролем отсутствует) 

Примечания: 

(1): Измеряемые значения (около нуля) устанавливаются на ноль (например, для подавления недостоверных значений). 
(2): Максимальное эффективное расширение 4:1. Влияет только на выходной сигнал. 

Благодаря этому возможна также ниспадающая характеристика, если начало диапазона измерения > конца диапазона измерения. 
(3): Коррекция нулевой точки для компенсации при различных монтажных положениях. 

12 Чертежи с размерами 

 

 

 

Монтаж на панели Схема подключений 

 Штекер 1 Штекер 2 

 

 

 

 

Пластина для настен-
ного монтажа 

(опция) 

Вид сзади  
без пластины для настенного 

монтажа 

Шланговое резьбовое со-
единение для шланга 6 мм 
или 8 мм 

Штекер 1 Штекер 2 
Отверстия для 
самонарезающих винтов Ø 3,5 м Штекер M12 

Толщина стены 

Внутренняя перемычка 

К
о
м

м
у
та

ц
и
о
н
-

н
ы

й
 к

о
н
та

кт
 1

 

К
о
м

м
у
та

ц
и
о
н
-

н
ы

й
 к

о
н
та

кт
 2

 

(+
) 

С
и
гн

а
л

 

(+
) 

П
и
та

н
и
е
 

(-
) 

С
и
гн

а
л

 

(-
) 

П
и
та

н
и
е
 

SW 

BR WS 

BL SW 

BR 

BL 

WS 

Направляющая штекера 

(Все размеры в мм, если не указано иное) 
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13 Маркировка заказа 

Цифровое дифференциальное реле давления/измерительный преобразователь 
перепада давления, с 3½-разрядным индикатором с СИД  

 

Тип DE45   0 0    K   M   

              

Диапазон измерения              

 0… 4 мбар........................................................................ > 5 2            
 0… 6 мбар........................................................................ > 5 3            
 0… 10 мбар........................................................................ > 5 4            
 0… 16 мбар........................................................................ > 5 5            
 0… 25 мбар........................................................................ > 5 6            
 0… 40 мбар........................................................................ > 5 7            
 0… 60 мбар........................................................................ > 5 8            
 0… 100 мбар........................................................................ > 5 9            
 0… 160 мбар........................................................................ > 6 0            
 0… 250 мбар........................................................................ > 8 2            
-2,5… +2,5 мбар........................................................................ > A 6            
 -4… +4 мбар........................................................................ > A 7            
 -6… +6 мбар........................................................................ > A 8            
 -10… +10 мбар........................................................................ > A 9            
 -16… +16 мбар........................................................................ > B 1            
 -25… +25 мбар........................................................................ > B 2            
 -40… +40 мбар........................................................................ > C 5            
 -60… +60 мбар........................................................................ > B 3            
-100… +100 мбар........................................................................ > B 4            
 0 … 400 Па ........................................................................... > D 7            
 0 … 500 Па ........................................................................... > J 7            
 0 … 600 Па ........................................................................... > D 8            
 0 … 1000 Па ........................................................................... > D 9            
 0 … 1600 Па ........................................................................... > E 1            
 -250 … +250 Па ........................................................................... > L 6            
 0 … 1 кПа .......................................................................... > N 1            
 0 … 1,6 кПа .......................................................................... > N 2            
 0 … 2,5 кПа .......................................................................... > N 3            
 0 … 4 кПа .......................................................................... > N 4            
 0 … 6 кПа .......................................................................... > N 5            
 0 … 10 кПа .......................................................................... > E 5            
 0 … 16 кПа .......................................................................... > E 6            
 0 … 25 кПа .......................................................................... > E 7            
 -1 … +1 кПа .......................................................................... > L 8            
 -1,6 … +1,6 кПа .......................................................................... > L 9            
 -2,5 … +2,5 кПа .......................................................................... > M 6            
 -4 … +4 кПа .......................................................................... > M 7            
 -6 … +6 кПа .......................................................................... > M 8            
              

Напорная линия              

Резьбовое соединение из алюминия для шланга 6/4 мм ......................................... > 4 0        
Резьбовое соединение из алюминия для шланга 8/6 мм ......................................... > 4 1        
          

Электрический выходной сигнал              

без аналогового электрического выходного сигнала ............................................................. > 0       
0...20 мА, 3-провод. (СТАНДАРТНО) ...................................................................................... > A       
0...10 В пост. тока, 3-провод. (СТАНДАРТНО)........................................................................ > C       
4...20 мА, 3-ПРОВОДН. (СТАНДАРТНО) ................................................................................ > P       
        

Рабочее напряжение              

24 В пост./перем. тока (12...32 В пост./перем. тока) ..................................................................... > K      
       

Единица измерения              

Стандартные единицы измерения ...................................................................................................... > 0     
      

Индикация измеряемого значения / коммутирующие элементы              

3 1/2-разрядный СИД – 2 контакта реле ....................................................................................................> 3    
3 1/2-разрядный СИД – 2 полупроводниковых реле .................................................................................> 6    
     

Электрическое подключение              

Штекерное подключение M12 .......................................................................................................................... > M   
    

Возможность монтажа              

Стандартный монтаж (крепежные отверстия на задней стенке) .......................................................................... > 0  
Монтаж на несущей шине ...................................................................................................................................... > S  
Комплект для монтажа на панели .......................................................................................................................... > T  
Настенный монтаж.................................................................................................................................................. > W  
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13.1 Дополнительное оборудование 

Номер 
для заказа 

Наименование Количество 
контактов 

Применение Длина 

06401993 Соединительный кабель с соединительной муфтой M12 4-контактный Для коммутацион-
ных выходов 

2 м 

06401994 Соединительный кабель с соединительной муфтой M12 4-контактный Для коммутацион-
ных выходов 

5 м 

06401995 Соединительный кабель с соединительной муфтой M12 5-контактный Для пита-
ния/сигнала 

2 м 

06401996 Соединительный кабель с соединительной муфтой M12 5-контактный Для пита-
ния/сигнала 

5 м 

EU03.F300 Адаптер для задания параметров с помощью про-
граммного обеспечения для ПК 
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14 Декларации изготовителя и сертификаты 
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